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ABSTRAK 

 

ADAM MALIK. YUSDAR. Analisis Interkoneksi 20 KV Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel Kabupaten Sinjai. (dibimbing oleh Zulfajri Basri dan Rizal A 

Duyo) 

 

PLTD Sinjai merupakan PLTD Interkoneksi 20 kV asuhan dari Gardu 

Induk Bone yang menghubungkan PLTD Loka Bulukumba dengan Sistem Sul-

Sel agar dapat meningkatkan keandalan dan mutu supply tenaga listrik. Dengan 

panjangnya jaringan Interkoneksi tersebut, tentunya acap kali mengalami 

gangguan Sistem yang mengakibatkan seringnya terjadi pemadaman. 

 

Pengoperasian antara ketiga generator melalui sistim interkoneksi yang 

terhubung melalui kerja paralel dengan Sistem saat mengalami masalah seperti 

gangguan Sistem (isolated) dan pada saat Beban puncak. Tegangan normal pada 

Sistem sebesar 20 kV namun sering mengalami jatuh tegangan (Drop) hingga titik 

16 kV, begitu pula pada saat beban puncak dimana supply daya tidak mampu 

memenuhi kebutuhan beban. Melalui trafo Step Up, tegangan dari generator 

sebesar 6,3 kV dinaikkan ke 20 kV untuk membantu Sistem. 

  

Koordinasi antara kedua belah pihak (piket PLTD dan piket Distribusi) 

senantiasa harus berjalan baik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang betul-betul 

efektif sehingga dalam pemulihan suatu gangguan Sistem sedapat mungkin 

dipercepat untuk menghindari pemadaman yang terlalu lama. 
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